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Anzeige Menü Funktion Werkseinstellung Einstellmöglichkeit Bemerkungen

T Tageszeit 00:00

T1 Start Tageszeit 08:00

T2 Start Nachtzeit 18:00

ST1 Start Tagestemperatur 30 °C 0–50 °C Kanal 1

ST1 
(nach Temp.)

Schaltverzögerung 1 °C 1–15 °C Dieser Wert bestimmt, ab welcher Absenkung das Gerät 
wieder eingeschaltet wird.

ST1 
(nach Schaltverzögerung)

Modus „Heizen“ (H) „Kühlen“ (C)

ST2 Start Nachttemperatur 25 °C 0–50 °C Kanal 2

ST2 
(nach Temp.)

Schaltverzögerung 2 °C 1–15 °C Dieser Wert bestimmt, ab welcher Absenkung das Gerät 
wieder eingeschaltet wird.

ST2 
(nach Schaltverzögerung)

Modus „Heizen“ (H) „Kühlen“ (C)

SH1 Start Luftfeuchte Tag 60 % 20–90 %

SH1 
(nach Luftfeuchte)

Schaltverzögerung 5  % 1–20 % Dieser Wert bestimmt, ab welcher Absenkung 
das Gerät wieder eingeschaltet wird.

SH2 Start Luftfeuchte Nacht 70 % 20–90 %

SH2 
(nach Luftfeuchte)

Schaltverzögerung 5 % 1–20 % Dieser Wert bestimmt, ab welcher Absenkung 
das Gerät wieder eingeschaltet wird.

A Timer Kanal 1

A1 Timer Kanal 1 AN 00:00 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

A3/A5/A7 Timer Kanal 1 AN 23:59 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

A2/A4/A6/A8 Timer Kanal 1 AUS 23:59 00:00–23:59 Schaltet AUS zu dieser Zeit.

B Timer Kanal 2

B1 Timer Kanal 2 AN 00:00 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

B3/B5/B7 Timer Kanal 2 AN 23:59 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

B2/B4/B6/B8 Timer Kanal 2 AUS 23:59 00:00–23:59 Schaltet AUS zu dieser Zeit.

C Timer Kanal 3

C1 Timer Kanal 3 AN 00:00 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

C3/C5/C7 Timer Kanal 3 AN 23:59 00:00–23:59 Schaltet AN zu dieser Zeit.

C2/C4/C6/C8 Timer Kanal 3 AUS 23:59 00:00–23:59 Schaltet AUS zu dieser Zeit.
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Display Menu Function Default Range of settings Remarks

T Time of day 00:00

T1 Start time of day 08:00

T2 Start time of night 18:00

ST1 Start day temperature 30 °C 0–50 °C Channel 1

ST1 
(after temp.)

Switching delay 1 °C 1–15 °C This parameter determines at which lowering of tempera-
ture the device will switch on.

ST1 (after switching delay) Mode ‘Heating’ (H) ,‘Cooling’ (C)

ST2 Start night temperature 25 °C 0–50 °C Channel 2

ST2 
(after temp.)

Switching delay 2 °C 1–15 °C This parameter determines at which lowering of tempera-
ture the device will switch on.
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Display Menu Function Default Range of settings Remarks

ST2 
(after switching delay)

Mode ‘Heating’ (H) ,
‘Cooling’ (C) 

SH1 Start Humidity Day 60 % 20–90 %

SH1 
(by humidity)

Switching Delay 5 % 1–20 % This value determines how much the humidity can fall 
before device is switched on again.

SH2 Start Humidity Night 70 % 20–90 %

SH2 (by humidity) Switching Delay 5 % 1–20 % This value determines how much the humidity can fall 
before device is switched on again.

A Timer Channel 1

A1 Timer Channel 1 ON 00:00 00:00–23:59 Switches ON at this time.

A3/A5/A7 Timer Channel 1 ON 23:59 00:00–23:59 Switches ON at this time.

A2/A4/A6/A8 Timer Channel 1 OFF 23:59 00:00–23:59 Switches ON at this time.

B Timer Channel 2

B1 Timer Channel 2 ON 00:00 00:00–23:59 Switches ON at this time.

B3/B5/B7 Timer Channel 2 ON 23:59 00:00–23:59 Switches ON at this time.

B2/B4/B6/B8 Timer Channel 2 OFF 23:59 00:00–23:59 Switches OFF at this time.

C Timer Channel 3

C1 Timer Channel 3 ON 00:00 00:00–23:59 Switches ON at this time.

C3/C5/C7 Timer Channel 3 ON 23:59 00:00–23:59 Switches ON at this time.
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Détail Menu Fonction Défaut Echelle de réglages Remarques

T Heure du jour 00:00

T1 Début heure du jour 08:00

T2 Début heure de nuit 18:00

ST1 Début température du jour 30 °C 0–50 °C Canal 1

ST1 (après temp.) Seuil de programmation 1 °C 1–15 °C Ce paramètre fixe la température basse de démarrage. 

ST1 (après le seuil de 
programmation)

Mode ‘chaud’ (H), ‘froid’ (C) 

ST2 Début température du nuit 25 °C 0–50 °C Canal 2

ST2 (après temp.) Seuil de programmation 2 °C 1–15 °C Ce paramètre fixe la température basse de démarrage. 

ST2 (après le seuil de 
programmation) 

 Mode ‚chaud‘ (H) ‚froid‘ (C)  

SH1 Démarrage humidité de jour 60 % 20–90 %

SH1 (en humidité) Seuil de programmation 5 % 1–20 % Ce paramètre fixe le taux d’humidité bas de redémarrage

SH2 Démarrage humidité de nuit 70 % 20–90 %

SH2 (en humidité) Seuil de programmation 5 % 1–20 % Ce paramètre fixe le taux d’humidité bas de redémarrage

A Timer Channel 1

A1 Timer Channel 1 ON 00:00 00:00–23:59 ON à cette heure.

A3/A5/A7 Timer Channel 1 ON 23:59 00:00–23:59 ON à cette heure.

A2/A4/A6/A8 Timer Channel 1 OFF 23:59 00:00–23:59 OFF à cette heure.

B Timer Channel 2

B1 Timer Channel 2 ON 00:00 00:00–23:59 ON à cette heure.

B3/B5/B7 Timer Channel 2 ON 23:59 00:00–23:59 ON à cette heure.

B2/B4/B6/B8 Timer Channel 2 OFF 23:59 00:00–23:59 OFF à cette heure.

C Timer Canal 3

C1 Timer Canal 3 ON 00:00 00:00–23:59 ON à cette heure.

C3/C5/C7 Timer Canal 3 ON 23:59 00:00–23:59 ON à cette heure.

C2/C4/C6/C8 Timer Canal 3 OFF 23:59 00:00–23:59 ON à cette heure.
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Menu sul display Funzione Impostazioni 
predefinite

Intervalli di 
regolazione

Note

T Orario reale del giorno 00:00

T1 Orario d’inizio del giorno 08:00

T2 Orario d’inizio della notte 18:00

ST1 Temperatura di partenza 
della giornata

30 °C 0–50 °C Canale 1 

ST1 (in base alla temp.) Accensione ritardata 1 °C 1–15 °C Questo parametro determina dopo quale abbassamento di 
temperatura il dispositivo si accenderà. 

ST1 
(dopo l’accensione ritardata)

Modalità ‘Riscaldamento’ (H)  
‘Raffreddamento’ (C)

ST2 Temperatura di partenza 
della notte

25 °C 0–50 °C Canale 2

ST2 (in base alla temp.) Accensione ritardata 2 °C 1–15 °C Questo parametro determina dopo quale abbassamento di 
temperatura il dispositivo si accenderà.

ST2 
(dopo l’accensione ritardata)

Modalità ‘Riscaldamento’ (H)  
‘Raffreddamento’ (C)

SH1 Il grado di umidità di partenza della 
giornata

60 % 20–90 %

SH1 (per l‘umidità) Accensione ritardata 5 % 1–20 % Questo parametro determina  il grado limite di abbassamen-
to dell’umidità per l’accensione del dispositivo

SH2 Il grado di umidità di partenza 
dellla notte

70 % 20–90 %

SH2 (per l‘umidità) Accensione ritardata 5 % 1–20 % Questo parametro determina  il grado limite di abbassamen-
to dell’umidità per l’accensione del dispositivo

A Timer Canale 1 

A1 Timer Canale 1 - accensione (ON) 00:00 00:00–23:59 Orario di accensione.

A3/A5/A7 Timer Canale 1 - accensione (ON) 23:59 00:00–23:59 Orario di accensione.

A2/A4/A6/A8 Timer Canale  1 - spegnimento (OFF) 23:59 00:00–23:59 Orario di spegnimento.

B Timer Canale 2

B1 Timer Canale 2 - accensione (ON) 00:00 00:00–23:59 Orario di accensione.
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Menu sul display Funzione Impostazioni 
predefinite

Intervalli di 
regolazione

Note

B3/B5/B7 Timer Canale 2 - accensione (ON) 23:59 00:00–23:59 Orario di accensione.

B2/B4/B6/B8 Timer Canale 2 - spegnimento (OFF) 23:59 00:00–23:59 Orario di spegnimento.

C Timer Canale 3

C1 Timer Canale 3 - accensione (ON) 00:00 00:00–23:59 Orario di accensione.

C3/C5/C7 Timer Canale 3 - accensione (ON) 23:59 00:00–23:59 Orario di accensione.

C2/C4/C6/C8 Timer Canale 3 - spegnimento (OFF) 23:59 00:00–23:59 Orario di spegnimento.
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Menú de pantalla Función Por defecto Rango de configuración Comentarios

T Hora del día 00:00

T1 Hora de comienzo de Día 08:00

T2 Hora de comienzo de Noche 18:00

ST1 Temperatura inicial del Día 30 °C 0–50 °C Canal 1

ST1 
(desp. temp.)

Umbral de encendido 1 °C 1–15 °C Este parámetro determina hasta dónde baja la temperatu-
ra para que el aparato se encienda.

ST1 
(desp. interruptor retraso)

Modo ‘Calefacción’ (H)‚
‘Enfriamiento’ (C)  

ST2 Temperatura inicial de Noche 25 °C 0–50 °C Canal 2

ST2
(desp. temp.)

Umbral de encendido 2 °C 1–15 °C Este parámetro determina hasta dónde baja la temperatu-
ra para que el aparato se encienda.

ST2 
(desp. interruptor retraso)

Modo ‘Calefacción’ (H), 
‘Enfriamiento’ (C)

SH1 Humedad inicial del Día 60 % 20–90 %

SH1 (de la humedad) Umbral de encendido 5 % 1–20 % Este parámetro determina hasta dónde puede bajar la 
humedad antes de que el aparato se encienda de nuevo.

SH2 Humedad inicial de la Noche 70 % 20–90 %

SH2 (de la humedad) Umbral de encendido 5 % 1–20 % Este parámetro determina hasta dónde puede bajar la 
humedad antes de que el aparato se encienda de nuevo.

A Temporizador Canal 1 

A1 Temporizador Canal 1 ON 00:00 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

A3/A5/A7 Temporizador Canal 1 ON 23:59 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

A2/A4/A6/A8 Temporizador Canal 1 OFF 23:59 00:00–23:59 Se apaga a esta hora.

B Temporizador Canal 2 

B1 Temporizador Canal 2 ON 00:00 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

B3/B5/B7 Temporizador Canal 2 ON 23:59 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

B2/B4/B6/B8 Temporizador Canal 2 OFF 23:59 00:00–23:59 Se apaga a esta hora.

C Temporizador Canal 3

C1 Temporizador Canal 3 ON 00:00 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

C3/C5/C7 Temporizador Canal 3 ON 23:59 00:00–23:59 Se enciende a esta hora.

C2/C4/C6/C8 Temporizador Canal 3 OFF 23:59 00:00–23:59 Se apaga a esta hora.
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Display Menu Functie Default Instelmogelijkheid Opmerkingen

T Tijd van de dag 00:00

T1 Start tijd van de dag 08:00

T2 Start tijd van de nacht 18:00

ST1 Start dag temperatuur 30 °C 0–50 °C Kanaal 1

ST1 
(na temperatuur)

Schakelvertraging 1 °C 1–15 °C Deze parameter beslist bij welke temperatuur daling  het 
apparaat inschakelt.

ST1 (na schakelvertraging) Functie verwarmen (H) koelen (C) 

ST2 Start nacht temperatuur 25 °C 0–50 °C Kanaal 2

ST2 
(na temperatuur)

Schakelvertraging 2 °C 1–15 °C Deze parameter beslist bij welke temperatuur stijging  het 
apparaat inschakelt. 

ST2 (na schakelvertraging) Functie verwarmen (H) koelen (C) 

SH1 Start luchtvochtigheid  Dag 60 % 20–90 %

SH1 
(na luchtbevochtiging)

Schakelvertraging 5 % 1–20 % Deze parameter beslist bij welke luchtvochtigheid daling  
het apparaat weer inschakelt.

SH2 Start luchtvochtigheid Nacht 70 % 20–90 %

SH2 
(na luchtbevochtiging)

Schakelvertraging 5 % 1–20 % Deze parameter beslist bij welke luchtvochtigheid daling  
het apparaat weer inschakelt.

A Timer Kanaal 1

A1 Timer Kanaal 1 AAN 00:00 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.
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Display Menu Functie Default Instelmogelijkheid Opmerkingen

A3/A5/A7 Timer Kanaal 1 AAN 23:59 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.

A2/A4/A6/A8 Timer Kanaal 1 UIT 23:59 00:00–23:59 Schakelt UIT op deze tijd.

B Timer Kanaal 2

B1 Timer Kanaal 2 AAN 00:00 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.

B3/B5/B7 Timer Kanaal 2 AAN 23:59 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.

B2/B4/B6/B8 Timer Kanaal 2 UIT 23:59 00:00–23:59 Schakelt UIT op deze tijd.

C Timer Kanaal 3

C1 Timer Kanaal 3 AAN 00:00 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.

C3/C5/C7 Timer Kanaal 3 AAN 23:59 00:00–23:59 Schakelt AAN op deze tijd.

C2/C4/C6/C8 Timer Kanaal 3 UIT 23:59 00:00–23:59 Schakelt UIT op deze tijd.
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Display Menu Funktion Standard Instillingerd Bemærkninger

T Tidspunkt på dagen 00:00

T1 Start tidspunkt på dagen 08:00

T2 Start tidspunkt for nat 18:00

ST1 Start dagtemperatur 30 °C 0–50 °C Kanal 1

ST1 (efter temp.) Skift forsinkelse 1 °C 1–15 °C Dette parameter bestemmer, hvor sænkning af temperaturen 
enheden vil tændes.

ST1 (efter skift forsinkelse) Tilstand ‘Opvarmning’ (H) 
‘Køling’ (C)

ST2 Start nattemperatur  25 °C 0–50 °C Kanal 2

ST2 (efter temp.) Skift forsinkelse 2 °C 1–15 °C Dette parameter bestemmer, hvor sænkning af temperaturen
enheden vil tændes.

ST2 (efter skift forsinkelse) Tilstand ‘Opvarmning’ (H) 
‘Køling’ (C)

SH1 Start Fugtighed Dag 60 % 20–90 %

SH1 (ved fugt) Skift forsinkelse 5 % 1–20 % Denne værdi bestemmer, hvor meget fugt der må falde, før   
enheden tændes igen.

SH2 Start Fugtighed Nat 70 % 20–90 %

SH2 (ved fugt) Schakelvertraging 5 % 1–20 % Denne værdi bestemmer, hvor meget fugt der må falde, før   
enheden tændes igen.

A Timer Kanal 1

A1 Timer Kanaal 1 ON 00:00 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

A3/A5/A7 Timer Kanal 1 ON 23:59 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

A2/A4/A6/A8 Timer Kanal 1 OFF 23:59 00:00–23:59 Slukker på dette tidspunkt

B Timer Kanaal 2

B1 Timer Kanaal 2 ON 00:00 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

B3/B5/B7 Timer Kanaal 2 ON 23:59 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

B2/B4/B6/B8 Timer Kanaal 2 OFF 23:59 00:00–23:59 Slukker på dette tidspunkt

C Timer Kanaal 3

C1 Timer Kanaal 3 ON 00:00 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

C3/C5/C7 Timer Kanaal 3 ON 23:59 00:00–23:59 Tænder på dette tidspunkt 

C2/C4/C6/C8 Timer Kanaal 3 OFF 23:59 00:00–23:59 Slukker på dette tidspunkt
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Verpackungen von 
Elektroartikeln

(auch inkl. Batt.)




